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注3.付属の配線を使用し、モジュール間の操作回路電線の接続を行ってください。(図３)
　　その後、付属の操作回路電線配線カバーをモジュール間に取付て下さい。(図４)
　（モジュール間を最小寸法(下部モジュール間隔166mm)で連結設置していない場合には、
　　付属の操作回路電線および配線カバーを使用することはできません。その場合には
　　モジュール間距離を考慮した電線および配線保護を手配し、施工してください。）

注4.電源線や操作回路電線を通した電源配線孔は、水や粉塵などがモジュール内部に入らない
　  ように処理してください。

図１ 電源線配線例(右側面電源配線孔使用)
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図２ 電源線配線例(底面電源配線孔使用)
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図３ モジュール間操作回路電線配線例
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注2. 端子台のネジサイズ及び、トルク値は下表をご覧ください。
   （8.5N・mを超えるトルクは絶対にかけないでください。端子台が破損する恐れがあります。）

注1. 電源配線は、右側面電源配線孔（図１）、もしくは底面電源配線孔（図２）を
     使用して配線することができます。
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　　　　　　　　図４ 詳細図
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