
１．◎は端子板を示します。中の文字は端子番号を示します。
２．二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品・サービス用配線を示します。
３．　　　はプリント基板を示します。
４．室内ユニット回路は、室内ユニット配線図を参照してください。
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       品  名
圧縮機

送風用電動機
電子制御弁コイル
配管温度センサ(吐出)
配管温度センサ(吸込)
熱交センサ1
熱交センサ2

外気温度センサ
圧縮機ケースサーモ

ヒューズ 25A 250VAC

ヒューズ 10A 250VAC

ROA-AP805HSJ(Z)(ZG)

ROA-AP635HSJ(Z)(ZG)
配　線　図

(適用機種は左記)
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