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冷媒配管接続口　　　　　　　　　　　 ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ VP16 (機外長500ｍｍ)

　　　　　冷媒配管接続口　　

ガス側φ15.9mm(機外長340ｍｍ)
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引掛部 引掛部

中心線 据付板外形

ｻｰﾋﾞｽに必要なｽﾍﾟｰｽ

B C

A

C 56ｍｍ  以上

56ｍｍ　以上B

50ｍｍ　以上A

距離

左配管口 右配管口

下面配管口　　　　　　　

液側φ9.52mm(機外長490ｍｍ)

ノックアウト　　　　　　　

ノックアウト　　　　　　　 ノックアウト　　　　　　　

注）

　左側設置ｽﾍﾟｰｽを56mmにしたときの横流ﾌｧﾝ取りはずしの際、

　室内機を取りはずす必要があります。室内機を取りはずさずに

　横流ﾌｧﾝを取りはずすには、製品左端より850mmのｽﾍﾟｰｽが必要です。
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図 面 番 号

東芝パッケ－ジエアコン

（適用機種は左記）
AIK-AP805H
AIK-AP715H

適　用　機　種

名

品

T25A1102-02

外   形   図 度 法
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尺 図
三
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T25A1102-52

AIK-AP806H
AIK-AP716H


