
セントラル空調システム

  RUA-SB18005、SB21205、SB23605、SB30005、SB31505＊、
　　　 SB35505＊＊、SB42505、SB50005、SB60005、SB61005＊

R134a空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜 240 馬力

＊50Hz のみ、＊＊60Hz のみ
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東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

1.	 仕様表

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

2.	 外形図

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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外 形 図



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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外 形 図



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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外 形 図



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

3.	 電気配線図

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム

12

電気配線図



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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電気配線図



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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電気配線図



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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電気配線図



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力
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電気配線図



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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電気配線図



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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電気配線図



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

4.	 使用範囲

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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使用範囲



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

5.	 性能特性
5 ー 1.	能力線図の使用方法

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム

23

性能特性



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

5 ー 2.	能力線図

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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性能特性



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力
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27

性能特性



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

5 ー 3.	能力表

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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性能特性



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

6.	 水熱交換器水圧損失

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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水熱交換器水圧損失



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

7.	 内部構造図

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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内部構造図



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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内部構造図



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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内部構造図



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

8.	 冷媒配管系統図

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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冷媒配管系統図



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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冷媒配管系統図



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム

36

冷媒配管系統図



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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冷媒配管系統図



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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冷媒配管系統図



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

D

9.	 電気配線仕様
9 ー 1.	電気配線の注意

9 ー 2.	電源回路の配線

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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電気配線仕様



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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電気配線仕様



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

D

9 ー 3.	アース配線

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム

41

電気配線仕様



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

88
PB

RL OL

9 ー 4.	冷水ポンプのインターロックおよび連動制御の配線

9 ー 5.	遠方表示回路の結線

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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電気配線仕様



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

10.	部品定格

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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部品定格



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

11.	騒音特性

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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騒音特性



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

50Hz 66.0dB(A) 
60Hz 68.0dB(A) 

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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騒音特性



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム

46

騒音特性



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

12.	重心位置 ･荷重分布

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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重心位置 ･ 荷重分布



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

13.	据付
13 ー 1.	 搬入

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム

48

据　付



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

13 ー 2.	 据付場所

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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据　付



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ” “ ”

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

13 ー 3.	 水配管

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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据　付



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

W. 

14.	運転制御の概要
14 ー 1.	 ユニット起動／停止フローチャート

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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運転制御の概要



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

X. 

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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運転制御の概要



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

14 ー 2.	 ＰＩＯ制御基板

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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運転制御の概要



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

14 ー 3.	 マイコンコントローラの各種機能

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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運転制御の概要



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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運転制御の概要



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

Offset  K3 Offset  K1  K2

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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運転制御の概要



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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運転制御の概要



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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運転制御の概要



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

15.	別売部品
15 ー 1.	 リモコンスイッチ

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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別売部品



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

特殊仕様一覧

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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特殊仕様一覧



異電圧仕様

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

異電圧仕様

1.	 仕様表

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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仕 様 表



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

異電圧仕様

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

異電圧仕様

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

異電圧仕様

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

異電圧仕様

2.	 電気配線仕様

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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電気配線仕様



年間運転仕様

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

年間運転仕様

1.	 使用範囲

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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使用範囲



ブライン仕様

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

ブライン仕様

1.	 使用範囲

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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使用範囲



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

ブライン仕様

2.	 能力表

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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能 力 表



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

ブライン仕様

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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能 力 表



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

ブライン仕様

3.	 使用上の注意

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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使用上の注意



平成 16 年版　公共建築工事標準仕様

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

平成 16 年版　公共建築工事標準仕様

1.	 対応仕様一覧

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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対応仕様一覧



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

平成 16 年版　公共建築工事標準仕様

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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対応仕様一覧



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

平成 16 年版　公共建築工事標準仕様

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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対応仕様一覧



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

平成 16 年版　公共建築工事標準仕様

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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対応仕様一覧



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

平成 16 年版　公共建築工事標準仕様

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム

83

対応仕様一覧



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

平成 16 年版　公共建築工事標準仕様

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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対応仕様一覧



耐塩害 ･ 重塩害対応仕様

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

耐塩害 ･ 重塩害対応仕様

1.	 対応仕様一覧

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム

86

対応仕様一覧



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

試運転・保守要領

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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試運転・保守要領



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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試運転・保守要領



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

” ”

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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試運転・保守要領



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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試運転・保守要領



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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試運転・保守要領



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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試運転・保守要領



空冷式冷却専用スクリューチラー 60 〜240 馬力

東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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試運転・保守要領


